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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Informacje ogéline

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace "Wykonanie rob6t w branzy
hydraulicznej w ramach konserwacji i napraw biezacych w budynkach gminnych, wtasnoéci zleconej oraz
w lokalach gminnych w budynkach Wspélnot Mieszkaniowych”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1

Zakres robét objetych ST

Roboty- ktérych dotyczy'specyﬁkacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt remontowych wymienionych w pkt. 1

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robét zgodnie z wymogami BHP i ppoz. Wygrodzenie terenu
budowy

Uprzatniecie terenu budowy.

Informacje o terenie budowy

Zamowienie wykonywane bedzie na terenie budynkow wyszczegoélnionych w zatgczniku do SIWZ
Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujgcych przepisow oraz powinien zapewnié
ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1.6 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie' do przepisow
I normatywow | zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat



szkodliwych  dziatari, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robét objetych specyfikacja.

1.7 Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy. W szczegdlnodci zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywofanym przez
personel Wykonawcy,

1.8 Nazwy i kody CPV

-45321000-3 wykonanie izolacji termiczne]

-45331100-7 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
- 45332200-5 wykonanie instalacji hydraulicznej
-45332300-6 wykonanie instalacji upustowe]j

- 45332400-7 wykonanie instalacji urzadzen sanitarnych

1.9 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z cbowiazujgcymi y"normami oraz okreéleniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogéine" pkt 1

1.10 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B.00.00.00 (kod
45000000-01) "Wymagania ogdlne pkt 1.5,

2 MATERIALY



2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonania robdt wymienionych w pkt 1.2. i 1.3. powinny mie¢
m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujacymi normami.

- Certyfikat [ub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnoéci do stosowania

Spostb transPOrtu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi przez
producenta.

2,2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Wszelkie materialy do wykonania robdt wymienionych w pkt 1.2.1 1.3.
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.
W szystkie materiaty powinny by¢ przechowywane | magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedh,lg odpowiednich norm wyrobu.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robdt

Roboty moina wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego- wptywu na jakoéé
materiatéw [ wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska,

4 TRANSPORT

4,1 Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)



"Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2 Transport materiatow

4.3 Wykonaweca jest zobowigzany do uwzglednienia w cenach jednostkowych kosztow transportu
zwigzanych z realizacjg robét na terenie Zyrardowa i-Wiskitek.

4.3.1 Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie ze sztukg budowlang oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5.1.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawee w wykonaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzory, poprawione przez Wykongwce na wiasny
koszt,

5.1.2. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych i zawartych w szczegotowych i ogbinych
warunkach stosowanych katalogéw a tzkie w narmach i wytycznych.

5.1.3. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoéci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01)

6.1.2. Kontrola Jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania przez Inspektora
Nadzoru z wymaganiami norm oraz "Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét
budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i przemysfowe", "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociagowych"

7 OBMIAR ROBOT



7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzle okreéla¢ faktyczny zakres wykonanych robét
7.2 Zasady okresélania iloéci robst i materiatow

Zasady okreélania ilogci robdt s3 w odpowiednich KNR-ach

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét, Podstawy
obmiarowania robdt muszg byc zgodne z zasadami okreélonymi dla kazdej pozycji przedmiaru w
katalogach wyszczegd!nionych w poszczegdinych pozycjach przedmiary robét,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét za nikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na fmalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilogci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

8.3 Odbiér ostateczny koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakogci.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja powotana przez Zamawiajacego w obecnogci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru 'ostatecznego {koricowego).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony WE Wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnoéci jest cena Jjednostkowa skalkulowana przez wykonawce za Jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu Przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych,



10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Gednolity tekst Dz. U. Z 2003 f. Nr 207, poz. 2016 2
péino zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 1777).

* - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881) Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpcéarOWEjjednoh’ty tekst Dz,U. z 2002 r. Ny 147, poz. 1229)

- Ustawg z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Ny 122, poz 1321 z péino zm.) i

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska {Dz.U.Nr 62, poz. 627 7 pééno zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r, - w sprawie szczegdtowego zakresy
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robst budowlanych
oraz programu funkcjonalnc-uiytkowago (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

10.3. Normy

PN-64/B-10400 "Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i
badanfa techniczne przy odhiorze

PN-901M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania, Ogdlne wymagania badania”
10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robgt budowlanych - Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.) wydanie 2 OWEOR Promocja - 2005

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaiowych. Tom n Instalacje
sanitarne i przemystowe" -Arkady, Warszawa 1988

"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych" COBRT] INSTAL, Warszawa 2001



