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S 191, C25A - do plombowania
S191,C16A - do plombowania
S191, C6A - do plombowania
RBK 32A - do plombowania

UWAGA:

tablice TM                                        w lokalach z II taryfą dod. zegar 

S193, C25A - do plombowania

YDY 3x1,5 mm²

YDY 3x1,5 mm²

YDY 3x2,5 mm²

Oświetlenie

S 191, B10A

S 191, B16A

P302/25/0,03

YDY3x6mm2

230V

Dzwonek

P302/25/0,03A inst. po przebudowie
 instalacji w mieszkaniach tabilce TM 

- szt. 4 z tworzywa, 

YDY 3x1,5 mm²

YDY 3x1,5 mm²

YDY 3x2,5 mm²

Oświetlenie

S 191, B10A

S 191, B16A
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Dzwonek

P302/25/0,03A inst. po przebudowie
 instalacji w mieszkaniach

tabilce TM - szt. 1 z tworzywa, 

YDY 3x2,5 mm²
S 191, B16A

230V
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YDY 3x1,5mm2

Zasilanie komórek
LgY 3x2,5mm2

TM 3

TM 4

TM 5
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YDY 3x1,5 mm2 w rurce RL 18

Lampy LED 4W

Zasilanie komórek

YKY 3x2,5mm2 RL 18

YKY 3x2,5mm2 RL 18

Zasilanie komórek

ZK

Hak



zk1

zk2 zk3

zk4
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Bednarke wyprowadzić z ławy fundamentowej 

Iglice odgromowe 

Uziom otokowy wykonać w ziemi 
na głębokości 0,6-0,7 m. taśmą FeZn 25x4
Dopuszcza się możliwość lokalnych uziomów pionowych 
z prętów fi 14mm FeZn  

Uziemienie < 10Ω

Z uwagi na uwtardzenia dopuszcza się możliwość lokalnych uziomów pionowych  z prętów  14mm FeZN 

przewody uziemniające wykonać taśmą FeZn 25x4mm



UWAGI:
1) Proj. złącze ZNP (400x400x260) umieścić na wys. ok. 3m - częściowo w/t
2) W złączu ZNP zainstalować: RBK 32A zab. główne budynku
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AROT fi 47

 przyłącze napowietrzne

ZK

ASXSn 4x25mm2
HAK

LgY4x16mm2 w RL 47

ASXSn 4x25mm2
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