Zogrdle wr of,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmioterm zamowienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynku
uiytkowego (szalet oraz pomieszczenia administracyjne) znajdujacego sie na terenie Targowiska
Miejskiego przy ul. Moniuszki 44/46 w Zyrardowie. Budynek znajduje sie w zarzadzie
Przedsigbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 2yrardéw Sp. z 0.0., w zakresie nie mniejszym niz to
wynika a art. 62 Ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane { Dz. U. 2017 poz. 1332)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie{ dz. U. 75/2002 poz. 690 z pdiniejszymi
zmianami)

Przy wykonywaniu 5 letnich przegladéw elektrycznych wymagane sg uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkeji technicznych {upr. budowlane) oraz uprawnienia branzowe ,E i D",

Wyniki kontroli o ktdrych mowa beda musialy byé udokumentowane przez Wykonawce protokétami
zawierajgcymi m.in. ocene stanu instalacji elektrycznej oraz ogdline zalecenia napraw zgodnie z
zataczonymi wzorami protokotow i rysunkow.
1. Zakres przegladu obejmuje:
a. Sprawdzenie stanu technicznego elementdw wewnetrznej instalacji elektrycznej :
- wewnetrznych linii zasilajacych,
- tablic rozdzielczych giownych,
- instalacji i urzadzer elektroenergetycznych w pomieszczeniach wspdlnego uzytku,
- instalacji, osprzetu i urzadzen elektroenergetycznych w pomieszczeniach uzytkowych,
- uziemien i przewodow ochronnych oraz polaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,
- wykonanie: pomiardw skutecznosci zerowania, opornos¢ izolacji, opornosé uziemien wraz ze
sporzadzeniem protokotéw, we zatl. wzorow,
- opis tablic rozdzielczych z obwodami,
- sporzadzenie uproszczonych rysunkéw z rozmieszczeniem gniazd z bolcem w pomieszczeniach oraz
schematy rozdzielni,
- we wnioskach z przegladdw wykanac szczegdlowa ocene stanu technicznego,
-sprawdzenie z jakiej stacji trafo zasilany jest budynek,
- sprawdzenie jaki jest istniejgcy system ochrony,
- wymagane jest wykonanie wszystkich pomiardw urzadzeniami posiadajgcymi $wiadectwo
homologacji, podac typ i numer homologacji.

POM. 2

Sanihgra g

dow Spotka 7 0.0,
Ehaie YEN- Elekirycrnyzn
| A/6/75 Sk-g

D 197117112016
1gezypiski



Zyrardow, dn......ooeeevenieieeeennn,

PRZEGLAD 5 - LETNI
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

w zakresie okreslonym w §62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo
budowlane ( Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z pézniejszymi zmianami) orazw § 51i
6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéow
mieszkalnych ( Dz. U. Nr 74 poz. 836).

Wrhasciciel budynku: Miasto Zyrardow

Zarzadca budynku:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z o0.0.
96-300 Zyrardéw, ul. Armii Krajowej 5

Data przekazania budynku do eksploatacji — 1994r
Przeznaczenie budynku: administracyjny

Informacje ogdlne:

- 1108€ KONAygnac)i. ....ovviiiiiii
- ilos¢ klatek schodowych..........oooiiiii i,
- POMIESZCZENIA UZYEKOWE. ...\ eevitititeniee ettt eeenene
- projekt instalacji elektrycznej
- pomieszczenia sanitarne

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Data nastepnego przegladu.........oo.vvveiiiiiiiii e

Opracowat:
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WZOR
SCHEMAT INSTALACH ELEKTRYCZNE!
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WZOR

PROTOKOL N

Zyrardéw dn.

1

2 badania slanu rezystancji colacjt w obwodach instatacii eieliryczrey

zasisnych z slecl

1. Zleceniodawea PGM

o napieciu znamionowym U =234V

2. Ouiekt Kosciuszki 2m7
3, Daia bagznia: T Temperalura otcczenia 20°C
4, Przyrzady pomiarowe
Nag probiercze .
P Nazwa przyrzadu v Typ Nr fabrvczny
1 [Miernik EARTH-ISO MI 2088 13015368
2
5. Tabliza z wynikam: pomiarw.
N oy " Zmierzena rezystangja zolag; R., Rezyslancia
: azwa badarego urzgdzenta +| izolacyi spelna
Lp \abwodu) (lyp: nr fabr ) L1-L2L*-L3|L2-L3| L1-N{ L2-N| L3-N| L1-PE{L2-PH L3-PE [ N-PE T
MO MM vl Ml Mol Mo | Mol MO ] M0 | va tak-nie"’
1 jobwod oswiell 100 05 tak
2 jobwdd gniazd 1 100 0.8 tak
3 |oowad gniazd 2 100 05 tak
8. Uwagt i wnlosky
a). Wynik ogigdzm instalacy 1 urzgdzen jest pozytywny
b). Zauwazone usterki: brak
7. Orzeczeme:  Badane urzgdzenia s sprawne | mogg byc nadal ekspicatowane.
8. Da'a nastgpneqgo bagania
Oznaczena
R,.~.- wymagana wartose rezystang)i izolag’ Baoania przeprpwadae
TGM, Zyr Slk
Svetialista g POilka z o, 0,
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Zyrarddw dn

WZOR
PROTOKOL Nr. 2

z badan skutecznaéci ochrony Przeciwporazeniowe) przez samoczynne wylaczenie
zasilania w sieci o napieciu Znamwnowym U= 230 v

z zabezpieczeniami przetgzeniowymi

1. Zeceniodawca: PGM

2. Ohwekt Kosciuszki 22/ m 7
3. Data badania Haeimes

4. Prryrzad pomarowy:

I Lp Nazwa przyrzady Typ Nr fabr
1 Miemik Sone MPI-502 AEQ185
2

8. Tablica z wynikami pomaréw

Nazwa obwodu. | Prad znam | Ocena
L.p | identylikacja rodziaj zab. %3P " X . skutecznosci
urzadzenia A L A 9] A tak/nie
1 _|gnia. kuchnla 1 20 Z5 50 0,58 397 tak
2 lgria. kuchmia 2 20 25 50 082 a7 1ak
3 {gnia. laz. 1 20 2,5 50 0 brak ochrony
4 lgnia taz. 2 20 25 50 0,54 426 tak

6. Srkice rozmieszcezenia badanych urzadzeri  gniazd wiyczkowryen przedstawione na rysur<y

Uwagi i wnioski:
a) Gniazda w pokojach bez bolcy

b) Zauwazone usterkr brak ochrony w gniazdach wg. tabicy z wynikami

7. Orzeczene,
Badane urzadzenia moga by¢ nedza! eksplealowane po usunieciu usierex z pkt 6b

8. Da'a nasleprego badania .

Badama przeprowadz
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