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MOC C.0.: 55,21kW

PROJEKT WEZLA WG. ODREBNEGO OP

ACOWANIA

ALACJ C.0.:

kPa

55,0 kg/h
NA — 3367 dm?

LEGENDA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — ZASILANIE
|||||||||||| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — POWROT

——>5——  IMIANA RZEDNEJ RUROCIAGU
G————  IMIANA TRASY RUROCIAGU W DOL
e IMIANA TRASY RUROCIAGU W GORE,
o ODGAEZIENIE RUROCIAGU W DOL

_ OZNACZENIE WYMIARU | RZEDNEJ RUROCIAGOW

o7 |
070 "~ ODLEGLOSE 0SI RUROCIAGU 0D SUFITU
! _ '+ ODLEGLOSE 0SI RUROCIAGU 0D PODLOG
5K ZAWGR KULOWY KOENIERZOWY
52 ZAWGR REGULACYINY STAF
_O05% w SPADEK RUROCIAGU 0,5%
PION INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
UWAGI

1. PRZEWODY INSTALACUI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH TWARDYCH LACZONYCH ZA

POMOCA LUTOWANIA MIEKKIEGO
2. RURY CENTRALNEGO OGRZEWANIA POWADZIC NATYNKOWO,
3. GRZEINKI Z WBUDOWANA WKLADKA ZAWOROWA WYPOSAZYC W:
- GLOWICE TERMOSTATYCZNE RTD-R
— KATOWE ZAWORY ODCINAJACE RLV KS, DN15
4. GRZEINIKI PLYTOWE Z ZASILANIEM DOLNYM MONTOWAC NA WYSOKOSCI

15cm OD POZIOMU PODLOGI | NIE BLIZEJ NIZ Scm OD LICA SCIANY WYKOKCZONEJ
5. NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP DO ZAWORGW ODPOWIETRZAJACYCH, CIEPLOMIERZY ORAZ ZAWOROW

ODCINAJACYCH POPRZEZ MONTAZ W OBUDOWACH SKRZYNEK REWIZYUNYCH

6. W NAWYZSZYM PUNKCIE INSTALACI ZAMONTOWAC AUTOMATYCZNE ODPOWETRZNIKAMI DN15,

TYP VASA Z ZAWORAMI STOPOWYMI
UWAGI DO PROJEKTU:

RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACU WZAJEMNIE
UZUPEENIAJACYMI SIE. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEY, A NIE
POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE

W CZESCI OPISOWEJ, WINNY BYC TRAKTOWANE, JAKBY BYLY UJETE W OBU.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO INTERPRETACUI NINIEJSZEJ DOKUMENTACY,
STWERDZENIA BLEDU, POMYEKI LUB NIEJASNOSCI, OFERENT PRZED ZtOZENIEM
OFERTY ZOBOWIAZANY JEST ZGLOSIC WW. WATPLIWOSCI INWESTOROWI ORAZ
PROJEKTANTOW! W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJASNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZA PROBY, REGULACJA | URUCHOMIENIA
URZADZER | INSTALACA WG OBOWAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW ORAZ ODDANIE
ICH DO UZYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJ ZGODNIE Z OBOWAZUJACA PROCEDURA.

1 ADRES : LESMIERZ 26/2, 95-035 OZORKOW
—
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INSTALACJE SANITARNE W BUDOWNICTWIE REGON :101717866

TYTUL OPRACOWANIA

WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| CIEPLEJ WODY W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM

ADRES INWESTYCJI

Zyrarddw, ul. Zeromskiego 10, dz. nr 1631/2

INWESTOR

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
Zyrarddw, ul. Zeromskiego 10, 96—300 Zyrardow

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TYTUL PROJEKTU  |RZUT PIWNICY — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. nr LOD/2281/PW0S/13 | PODPIS
SPRAWDZAJACY mgr in. Tomasz Lewifski upr. nr LOD/2548/PWBS/16 | PODPIS

DATA OPRACOWANIA

CZERWEC 2018 r. SKALA |1:100

NR RYSUNKU

C0-01




