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KOMPAKTOWY DWUFUNKCYUNY WEZEt CIEPLNY

PROJEKT WEZEA WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PARAMETRY WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

PRZEPLYW WODY CIEPLEJ - 0,80dm3/s

PRZEPLYW WODY CYRKULACYINEJ - 0,01dm3/s

CISNIENIE DYSPOZYCYINE WODY CYRKULACYINEJ - 1,83kPa
CALKOWITA POJEMNOSC WODY CIEPLEJ — 33,1 dm3
CALKOWITA POJEMNOSC CYRKULACJ — 3,2 dm3

LEGENDA

............... WODA CIEPEA
i ~ CYRKULACJA

PION INSTALACJI WODNEJ

S - WODOMIERZ WODY CIEPLEJ, Qnom wg
oznaczenia na rysunku

> ZAWOR KULOWY KOENIERZOWY
o ZAWOR ODCINAJACY KULOWY

@ ZAWOR CYRKULACYINY
MTCV DN15

UWAGI

1. INSTALACUE, WODY CIEPELEJ | CYRKULACJ WYKONAC Z RUR MIEDZINYCH TWARYCH
LACZONYCH ZA POMOCA LUTOWANIA MIEKKIEGO

2. NALEZY WYKONAC IZOLACJE, TERMICZNA INSTALACJI CIEPEEJ WODY UZYTKOWE! |
CYRKULACJ OTULINA Z WEENY MINERALNEJ ZGODNIE Z DZ.U. Nr 201, Poz. 1239.

UWAGI DO PROJEKTU:

RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACJ WZAJEMNIE

UZUPEENIAJACYMI SIE. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEY, A NIE
POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UETE

W CZESCI OPISOWEJ, WINNY BYC TRAKTOWANE, JAKBY BYLY UJETE W OBU.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO INTERPRETACJI NINIEJSZEJ DOKUMENTAC,
STWERDZENIA BLEDU, POMYEKI LUB NIEJASNOSCI, OFERENT PRZED ZtOZENIEM
OFERTY ZOBOWIAZANY JEST ZGLOSIC WW. WATPLIWOSCI INWESTOROW ORAZ
PROJEKTANTOW! W POSTACI ZAPYTANIA CELEM WYJASNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZA PROBY, REGULACJA | URUCHOMIENIA
URZADZEN | INSTALACJ WG OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW ORAZ ODDANIE
ICH DO UZYTKOWANIA LUB EKSPLOATACJ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACA PROCEDURA.

mL MARINSTAL

INSTALACJE SANITARNE W BUDOWNICTWIE

ADRES :
TEL:
E-MAIL :
NIP:
REGON :

LESMIERZ 26/2, 95-035 OZORKOW
+48 697 113 750
biuro.marinstal@gmail.com
507 005 15 19

101717866

WIELORODZINNYM

TYTUt OPRACOWANIA WEWNE TRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| CIEPEEJ WODY W BUDYNKU MIESZKALNYM

ADRES INWESTYCJl | Zyrard6w, ul. Zeromskiego 10, dz. nr 1631/2

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
Zyrard6w, ul. Zeromskiego 10, 96—300 Zyrardéw

INWESTOR

FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

TYTUt PROJEKTU  [ROZWINIECIE INSTALACJI CIEPEEJ WODY | CYRKULACJI
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Kaczmarek upr. nr LOD/2281/PW0S/13 | PODPIS
SPRAWDZAJACY mar inz. Tomasz Lewifiski upr. nr LOD/2548/PWBS/16 | PODPIS

DATA OPRACOWANIA [ CZERMEC 2018 r. SKALA |-

NR RYSUNKU

W0-05




