Przedsicbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z o.0.
96-300 ZYRARDOW ul. Armii Krajowej 5
NIP: 838-000-04-17, Regon: 750087960, KRS: 0000100226, Kapitat zaktadowy: 7.002.000 PLN
Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Zyrardow, dnia 14,11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow Sp. z 0. o zaprasza do zlozenia oferty na:
»Wykonanie okresowej 5 - letniej kontroli instalacji elektrycznej w nieruchomosci przy ul
Zeromskiego 13 w Zyrardowie.”

I. Szczegdlowy zakres uslugi zostal okreslony w odrebnym zalgczniku — opis przedmiotu
zamowienia.

2. Termin skladania ofert: uplywa w dniu 23.11.2018 r. o godz. 09.00.

3. Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 23.11.2018 r. o godz. 09.10 w siedzibie Zamawiajacego
przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow

4. Oferte nalezy zlozyc w formie pisemnej na zalgczonym formularzu oferty w zamknietej
kopercie z napisem: »Wykonanie okresowej 5 - letnicj kontroli instalacji elektrycznej w
nieruchomosci przy ul. Zeromsluego 13 w Zyrardowie.”

5. Ofertg nalezy zlozy¢ na adres Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spélka
z 0.0, ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow.

6. Kryterium oceny ofert: najnizsza cena,

Informacje o wynikach postgpowania Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej.
8. Do formularza oferty nalezy zalaczyé:

a) dokument z ktérego wynika umocowanie do podplsama oferty tj. aktualny odpis z
wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli
odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wezesniej niz
6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert lub pelnomocnictwo.

b) kserokopig uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 r., poz.
1332 z pézn. zm.) lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, uprawniajace do oceniania i
badania stanu technicznego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych.

c¢) dokument $wiadczacy o przynaleznosci do wlasciwej okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na dzien skladania
ofert.

d) kserokopi¢ swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych do zajmowania si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru oraz Eksploatacii.

e

9. Termin realizacji uslugi — 14 dni od podpisania zlecenia.
10. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zamknigcia zapytania bez wybrama ktorejkolwiek z
ofert bez podania przyczyny.

£.G.M. Zyrard
Prezes ‘

W zalaczeniu:

L.Formularz oferty zab. nr 1 + oswiadczenie RODO ant. 13
2.0pis przedmiotu zamoéwienia zal, nr 2

3. Oswiadczenie RODO ant, 14 —zat. nr 3



Zalagcznik nr

OFERTA

w trybie zapytania ofertowego o wartosci nie przekraczajgcej 30 000 euro

1. Nazwa i siedziba Oferenta:

.................................................................................................................................................

nrtelefonu ..o, Nrfax. coovociiiniiiinnnnn, e-mail

....................................

2. Nazwa i siedziba Zamawiajgcego:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0.0. ul, Armii Krajowej 5,
96-300 Zyrardow.

3. Nawigzujac do zapytania ofertowego na uslugi:

»Wykonanie okresowej 5 - letniej kontroli instalacji elektrycznej w nieruchomosci przy
ul. Zeromskiego 13 w Zyrardowie.”

Zobowigzujemy si¢ wykonac przedmiot zamdwienia:

........................................................................................................

Cena BrUTIO WYNOSI: ooviiveienicnecceee et st vae s se s s sssensrss b bensrs bensns esssanassane
SEOWIIE § 1ot rtrae s e e bbb e r e st nerm s e s ses e e pere et te s

........................................................................................................

Miejscowosé, data Pieczec i podpisy oséb uprawnionych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”
lub ,,Rozporzadzenie”, informuje ze:



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Zyrardéw z siedziba przy Pl. Jana
Pawla 11 nr 1 tel. 46 858 15 00 w Zyrardowie w imieniu, ktérego dziala P.G.M. Zyrardéw Spélka

z 0.0, z siedzibg w Zyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr 5 tel. 46 858 10 00 adres e-mail:

pgm@pgm.zyrardow.pl zwane dalej Administratorem,

* Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych o0séb fizycznych
samodzielnie oraz powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w tym P.G.M. Zyrardéw
Spolka z 0.0. z siedzibg w Zyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr 5, ktéra jest podmiotem

przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora;

* Administrator wyznaczy! inspektora ochrony danych osobowych, ktorym jest Pan Jaromir

Dylewski, z ktérym mozna sig kontaktowac pod adresem mailowym: iod@zyrardow.pl.

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego na  ,,Wykonanie
okresowej 5 - letniej kontroli instalacji eclektrycznej w niecruchomosci przy ul.
Zeromskiego 13 w Zyrardowie.”

adbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych.

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ rowniez przekazywane innym podmiotom ( tzw. strona
trzecia), kiore na podstawie przepisow szczegélnych obowiazujgcego prawa moga prowadzié

kontrole u Administratora danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakofczenia
postgpowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

Dokumenty z Pani/Pana danymi oscbowymi mogg rowniez by¢ archiwizowane jesli wymagaé
tego bedzie szczegolny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych
osobowych. Pani/Pana dane osobowe moga by¢é rowniez przechowywane dla celéw

statystycznych.

obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem regulaminowym zwigzanym 2z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z regulaminu i skutkujg

niemozliwoscig dopuszczenia ofert do postepowania przetargowego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO tj. nie beda podawane procesowi

pozycjonowania;

posiada Pani/Pan:



— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
~ na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODQ;

— prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

nie przysiuguje Pani/Panu;
= wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

= prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

= na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawy prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

Data i podpis Wykonawcy
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji elektrycznej w
nieruchomosci przy ul. Zeromskiego 13 w Zyrardowie, w zakresie nie mniejszym niz to wynika z art.
62 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. 2017 poz. 1332) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami}).

Wyniki kontroli o ktorych mowa bgda musialy by¢ udokumentowane przez Wykonawce protokolami
zawierajacymi m.in. oceng stanu instalacji elektrycznej i odgromowej oraz ogdlne zalecenia napraw
zgodnie z zalaczonymi wzorami protokolow i rysunkow.
|. Zakres przegladu obejmuje:
a. Sprawdzenie stanu technicznego elementow wewngtrznej instalacji elektryczne;j :
- wewnetrznych linii zasilajgcych,
- tablic rozdzielczych glownych, pigtrowych i administracyjnych,
- instalacji i urzadzen elektroenergetycznych w pomieszczeniach wspdlnego uzytku,
- instalacji, osprzgtu i urzadzen elektroenergetycznych w mieszkaniach oraz lokalach
uzytkowych,
- uziemien i przewodéw ochronnych oraz polaczen wyrownawczych giownych i miejscowych,
- wykonanie: pomiarow skutecznosci zerowania, opornosc izolacji, opornos¢ uziemien wraz ze
sporzgdzeniem protokoldw, wg zal. wzorow,
- opis tablic rozdzielczych z obwodami, z bolcami i rozdzielni,
- sporzgdzenie uproszczonych rysunkow z rozmieszczeniem gniazd z bolcem w lokalach oraz
schematy rozdzielni,
- we wnioskach z przeglagdoéw wykonaé szczegétowa oceng stanu technicznego
b. Sprawdzenie stanu technicznego i lokalizacji elementéw instalacji odgromowe;j:
- sprawdzenie elementdw instalacji i cigglosci polaczen czgsci naziemnej,
- odleglos¢ elementow otoczenia od urzadzei piorunochronnych,
- sprawdzenie uziomow, nadanie numeracji,
- pomiary rezystencji uziemienia wraz ze sporzadzeniem protokoléw i rysunkoéw usytuowania
zwodow i ciggdw poziomych na dach, okresli¢ dach- kryty blachg czy papa + metryka,
- w przypadku braku instalacji odgromowej okresli¢ koniecznos¢ jej wykonania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
- sprawdzenie z jakiej stacji trafo zasilany jest budynek,
- sprawdzenie jaki jest istniejgcy system ochrony,
- wymagane jest wykonanie wszystkich pomiardw urzadzeniami posiadajacymi swiadectwo
homologacji, podaé typ i numer homologacji.

Nieruchomosé przy ul. Zeromskiego 13:

1. Budynek 1 —dwukondygnacyjny, powierzchnia 184,80 m, pomieszczenia biurowe, instalacje:
elektryczna, wod - kan, co. Wyposazenie: 2 hydranty + gasnice,

2. Budynek 2 - jednokondygnacyjny, powierzchnia 158,90 m, pomieszczenia biurowe,
instalacje: elektryczna, wod-kan, co.

3. Budynek 3 - zespol garazowy, powierzchnia 112 m.
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NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy WZOR
I BV et o R T e
Zyrardow gria
PRZEGLAD 5-LETNI

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO.

w zakragia okresionym w § 62 ust 1 okt 2 ustawv z dnia 7 lipca 1994r -Prawo
(Dz. Ust. Z 20161 poz.290 - z pésniejszymi zmianami)i) braz w § 51 6
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjl z dnia 16 sierpnia

1988 r w sprawie warunkow technicznych uzytkowama budynkdw mieszkalnych
(D.U Nr 74 poz. 836)

Wiasciciel budynku:
(WSPOENOTAY . s it iy e oo o
Zarzadca budynku:

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWE.
96-300 Zyrardow ul. Armii Krajowej 5

Lokalizacja.
ZyrardOw Ul .veeeernieceeeeieeie e,

Data przekazania budynku do eksploatacji:  wrzesier 1975r.

Przeznaczenie budynku:
Mieszkalny, wielorodzinny

Informacje ogéine:
~ lio&é kondygnagji T e
~ llod¢ klatek schodowych - ......

llosé mieszkar e L reees

Pomieszczenia uzytkowe - ......

Lokale ustugowe -

Urzadzenia dzwigowe -

Projekt inst. elektrycznej -

N YAy

......

Data przegladu: miesiac/rok.

Opracowat;

canych - Elektrycenych
BYG/T6 Sk-ce
PO16, .D°-187/177/2016

gczyriski

_ w Spéika z 0.0.




Zyrardow dn.

WZOR

PROTOKOL N 1

2 badanis stanu rezystancy izolac) w obwodach instalaci elekiryczre;
zasilanych z sleci o napigciu znamionawym U =230V

1. Zleceniodawca PGM
2. Coiekt Kosciuszki 22m7
3. Daia badana’ = Temperatura olcczeniz  20°C
4. Przyrzady pomiarowe

Lp Nazwa przyrzadu N p"°3'ercze Typ Nr fabryczny

1 [Miernik EARTH-ISO Ml 2088 13015368

2

5. Tablizca z wynikarm pomiardw
N e o Zmierzona razystancja zolacy - ervﬂaﬂ;ia
axwa anego urzadzenia wyr | 1Zolacyi spelna
Lp \ebwodu) (typ; ne fabr } L1-L20L1-L3[L2-L3| L1-N| L2-N| L3-N| L4-PE|L2-PH L3-PE | N-PE wymogi agrmy |

MO M MO MO MO MO MO | M2 MO MO | MO tak-nig""

1 jobwod oswietl 1056 0.5 tak
2 jobwdd gniazd 1 100 0,5 tak
3 |oowod gniazd 2 106 0.5 tak

8. Uwagi i wnioski

a). Wynik ogledzm instalacyi i urzadzen jest pozytywny

b) Zauwazonre usterki brak

7. Orzeczene Badane urzadzenia $3 sprawne | mega byc nadal ekspicatowane,

B. Daia nastepnego badania

Oznaczenia
R - wymagana wanosc rezystancji izolac) Bacania przeprpwadzy
G.M. Zyr. .
Svecialista ds. i O <@ Z 0.0
-5 g - Elektryczaych

121, elektr - (L )f & Sk-ce
_ B COp1.0-197112712015

Uwaga 1} wlasciwe wpisac *F es qczysiski



WZOR

Protokdt nrla
zdnia™ "« T .- kontroli sprawnusei technicznci urzadzen piorunachronmych

Rodzaj: przeglad 5 letni.

l. Zyrardiw ul Kosciuszki 22

. Wladeicicl budynku: Wsapéinota/Gmina
 Zarzydea budynku: PGM Zyrarddw

. Liczba kondvgnacii: 3

12

tad

L 4=

. WyKkonano past¢pujuace badanta:

. Ogledziny czgdel nadziemnej: brak instalacji odgromow ej

> h

. Sprawdzenia wymiardw: -

. Rezysiancja uziemicnia wg pomiaru: -

= N

- Wymagana rezystancja wiemienia: 30 Q

n

. Spruwdrenia stany uziomow;
8. Po vbadaniu urzadzenia piorunochronnego postanowiono:
a. tznaé urzadzenie piorunonchronnego 2godnic z obowigzujeeymi przepisami:
- brak instalacji odgromonej
b. Zuleca sic dodatkowe prace naprawcre: .
- wikona¢ instalacje odgromowg budynku
9. Prowadzacy kontrolg zapoznal si¢ v dokumentacjg powstaty po poprzednici kontroli.
W trakeic kontroli dokonano sprawdzenia wyhonania zaleced z poprzednie} kontroli.

Inne uwagi: bruk

Kontrolg przeprowedzit i protokot sporradrit:

. Protokuly sporzadzono w dwu egzemplarzach: pierwszy w celu miessczenia w Ksiaz
ubiekiu budowlanego. drugi dla osoby. Kiora prowadrita kontrole.

by 5~ =1 RZUT DACHU

)

f -Efektryeznych
BALIVE Sk-ce
6 D-1971 7712016




WZOR

PROTOKOL Nr.

2

Zyrardaw dr

Z badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe| przez samoczynne wyltaczenie

zasilania w sieci o napieciu znamonowym
z zabezpieczeniam! przetezeniowymi

U=

230 Vv

1. Zlecemodawca: PGM
2. Obekt Kosciuszki 22t m 7
3. Data badania: -
4. Przyrzad pomarowy:
Lp Nazwa przyrzadu Typ Nr fabr
1 Miemik Sonel MPI-502 AEQ155
2
8. Tablica z wynikam pomardw
Nazwa obwodu, | Prad znam i Ocena
Lp | identyfikacja rodziaj zab. ML o al B skutecznosci
urzadzenia A ¥k A £) A tak/nie
1 {gnia. kuchnia 1 20 2.5 50 058 397 tak
2 {gnia. kuchnia 2 20 25 50 0.62 n tak
3_ignia. az. 1 20 25 50 0 brak ochrony
4 ignia taz. 2 20 25 50 054 428 tak
6.

Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen ) gmazd wiyczkowych przedstawione na rysunsy

Uwagi + wnioski:

a} Gniazda w pokojach bez bolcy

b) Zauwazone usterk: brak ochrony w gniazdach wg. iablicy z wynikami

7.

8.

Orzeczeme

Badane urzadzenia moga byc nadal eksploalowane pe wsunieciy usterex z pkt 6b

Data nastepnego badania

Bagania przeprowadz:

W Spotka z 0.,

-]« icznych-EIeklryc:rych
ce



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU
Zyrardéw ul. Koscluszki 2 m 7

URZADZENIE UWAGI:
Licznk w lokalu X
w Kklatce
Tablica ficznikowa drevs:n:ana
oryginalna X
’ . Bi X
Zabezpieczenia 5191(3) .~
Obw_ (ilodc/wielkosc Osw: 10A
zZab.) Gn: 20A
Instalacja (rodzaj AL.
Cu X w bawelnie
przew.) -
Mieszana
4 . Opornosci X
Pomiary (pomiaryu s
= Skutecznosci X
w zataczeniu} RoZnicowka

" zaznaczyc X - wiasciwe

Rozmieszczenie gniazd z bolcem i usytuowanie rozdzieini z zabezpieczeniami

I c.5 ¢ ey
= Srzadpcig: E =
b3, €22
S X |
Opracowat
G, e 3
Sml'avlll; ¥ Spotka z 0 o
I nych Elektrycrnych
i v, /6176 Sk-ra

Y 18, .D'-‘ISNIHIZJHE
i o yezyiski



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KLATCE

Zyrardow ul. Kosciuszki 22 KL 1

URZADZENIE UWAGI.
Licznik w {okaly X
w klatce
Tablica licznikowa drew{ntana
oryginaina X
A Bi X
Zabezpieczenia S191(3).-
Obw. {losciwielkosc Osw: 10A
zab.) Gn: 20A
Instalacja (rodzaj AL.
Cu X w baweinie
przew.) -
Mieszana
g ; Opormesci X
Pomiary {(pomiaryu =
- Skutecznosci X
R Réznicowka

' zaznaczyc X - wiasciwe

Rozmieszczenie urzadzen i usytuowanie rozdzieini z zabezpieczeniami
na oscbnym schemacie.

WZOR

Opracowai
}.-"(‘. e ki
S;ecmi-“ OW Spotka z o o,
h ¢ [ nych-Eleklryczn;ch
el BV BRi6/76 Sk-e
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Protokél nr |
zdniw oo 27722 Kontroli sprawnvsci technic/ne) instalacii i ursadzen elekinvesmch

Rodzaj: prreglad § letni.
! Zyrardéw ul. Kodciuszki 22

2 .Elemeaty wskazujyce niezgodnosé z projcktem:
- brak proiektu

F
- bruk uziemien wyréwnawezs ch W ZOR
e —

. Rezystancja usicmicnia: brak

-

4. Resystancia pgtli 2narciowej: wg. protokotu pomiaru
5. Rezystancia izolacit we pomiaru jost skutecma: tak

6. Stwierdzono nastepujace usierki w odbiorach administracyjnyveh:
- instalacja opélna w #lym stanie technicznym
- instalacju oswietleniowa administracyjna nickompletna

7. Stwicrdzano wyzej wymienione usterki w nastepujacych lokalach:
1, 2.3,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

8. Istnigjuey stan technicsny instalacii elekury cznej wymaga

a) catkowite] wymiany: WLZ i instalacja administracy jna

by crgscione] wymiany .
-wymiana piondw na min. Cu 3x10.mm” lub (wg. oblicsen)
-wymiana WLZ mies/han na min.Cu 3xdmm® lub Cu Sx6mm’

) napraw : wymiana gniazd w lokalach wg. protokehs pomiaru

d) zmian polegajgevch na:
- montaz wyl. ro2nicovio-pradow sch przy najblizsym remoncie.
- Zmianie systemu sieci na TNS
- montaz ochrony przeciwprzepigeiowej przy najblizszym remoncie,
- pilnie wykonaé uziemienia wyréwnawcze,

9. Stan technivsmy instalacji:

4) cagraza porazenienm: wg. proloholu pomiaru (brak ochrony przeciwporazeniowsj
b1 pomiar izolacji - wynik pozytywns.

0. Prowadzgey kontrolg zupoznat sig z dokumentacia powstalej po poprzednic kontrali.
W trakeie hontroli dohonuno sprawdzenia wykonania zalecenia 7 poprzednicj kontroh.
Inne uwagi:
- poprsednia kontrola dotyezyla i ika czgsci administracyine).
- usterkl usunigto.
| 1. Budynek zasilany jest ze stacji wrafo. : Srodkowa nr 2-0011
System:
- Zasilania budynkuy - TT
- Instalacjn odbioreza - TN-C
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Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w przetargu nieograniczonym jesli dane sa zbierane od
innego podmiotu, niz ten kogo dane dotycza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,,Rozporzadzenia”, informujg, ze:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Zyrardow z siedziba przy PI. Jana Pawla 11 nr 1 tel.
46 858 15 00 w Zyrardowie w imieniu, ktérego dziata P.G.M. Zyrardow Spoétka z 0.0. z siedzibg w Zyrardowie
przy ul. Armii Krajowej nr. 5 tel. 46 858 1000 adres e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl zwane dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania nastgpujgcych kategorii Pani/Pana danych
osobowych:

* imig i nazwisko

» numer PESEL

* numer uprawnienia zawodowego,
* data i miejsce urodzenia

2. Administrator wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych, ktorym jest Pan Jaromir Dylewski, z ktérym
mozna si¢ kontaktowac pod adresem mailowym: jod@zyrardow.pl.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w

celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbgdne:

- w celu realizacji prawnego obowigzku cigzacego na administratorze danych osobowych w tym obowigzkow
wynikajacy z Regulaminu udzielania zaméwien publicznych — podstawa art. 6 ust. | lit. ¢ w/w Rozporzadzenia

- w celu wynikajacym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych - podstawa art. 6
ust. 1 lit. f w/w Rozporzgdzenia.

4. Administrator pozyskal Pani/Pana dane osobowe od podmiotu skladajgcego oferte w zapytaniu ofertowym

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania.

6. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ rowniez przekazywane innym podmiotom ( tzw. strona trzecia}, ktore na
podstawie przepisow szczegolnych obowiazujacege prawa moga prowadzi¢ kontrole u Administratora danych
osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly
czas trwania umowy;

8. Dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi mogg rowniez by¢ archiwizowane jesli wymagac tego bedzie
szczegolny przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pani/Pana dane
osobowe mogg by¢ rowniez przechowywane dla celéw statystycznych.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

— na podstawie art. 15 w/w Rozporzadzenia prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;



- na podstawie art. 16 w/w Rozporzadzenia prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 w/w Rozporzadzenia prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 w/w Rozporzadzenia,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy w/w Rozporzgdzenia;

= nie przysluguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e w/w Rozporzadzenia prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 w/w Rozporzadzenia;

— na podstawie art. 21 w/w Rozporzadzenia prawo do usunigcia danych osobowych prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawq prawnag przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ w/w Rozporzadzenia.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Data i podpis Wykonawcy

lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy



