
OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA CO Z RUR stalowych DN25mm

GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE PURMO Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWORU

TERMOSTATYCZNEGO FIRMY RETTIG HEATING
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Grundfos typ UPE 25
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Grzejniki:

1. PURMO C22 600x700

2. PURMO C22 600x600

3. PURMO C22 600x500

4. PURMO C22 600x400

5. PURMO C22 600x400
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Nr rys.:

Podpis:

Projektant: mgr inż. Norbert Bukowski upr. bud. MAZ/0460/POOS/10

Skala:

Data:
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Tytuł rysunku: Instalacja c.o.
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03.2018
Projekt techniczny remontu lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym przy ulicy Chopina 2 w Żyrardowie
- działka ewid. nr 3490/1 .
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