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Zyrarddw, 31.05.2019 r.

ODOWIEDZ NA ZAPYTANIE OFERENTA

Dot. Modernizacja 12 szt. hydrantéw wewngtrznych w budynku przy ul. Warynskiego 1 w
Zyrardowie wraz z wykonaniem Projektu powykonawczego instalacji hydrantéw wewnetrznych
z uzgodnieniami Rzeczoznawcy ds. PPOZ.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp.z 0.0 udziela odpowiedzi na zapytania,
ktore wplynety do Zamawiajacego.

1. Czy jest opracowana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu

2. Czy inwestor udostepni inwentaryzacje budowlana obiektu ( w formie elektronicznej lub

,» papierowej”

3. Czy w ofercie ujgé prace, ktore zostaly wyszczegdlnione w zapytanie, czy takze inne ktdre nalezy
wykonaé w celu dostosowania instalacji ppoz do stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.

4, Czy po wykonanych robotach instalacyjnych nalezy wykonaé¢ naprawe uszkodzonych scian w
obrebie hydrantéw czy réwniez malowanie scian i sufitéw calego pomieszczenia

5. Czy polagczenie piondw instalacji ppoz , na ostatniej kondygnacji wykona¢ rurami stalowymi
natynkowo czy instalacje nalezy ulozy¢ pod tynkiem

6. Czy do podnoszenia ci$nienia wody w instalacji zaprojektowac tylko pompy do celéw ppoz czy
rowniez do podniesienia ciesnienia wody w instalacji wody do celéw sanitarnych w calym budynku

7. Czy w wycenie ujaé koszty remontu pomieszczenia hydroforni oraz koszty przystosowania
istniejacego pomieszezenia na cele ppoz( drzwi ppoz przejscia instalacji przez przegrody, instalacji
elektryczna) oraz projekt i wykonanie instalacji elektrycznej zasilajagcej pompy do podnoszenia
ci$nienia, wylgcznik gléwny i oswietlenia awaryjne i ewakuvacyjne dla calego budynku

Odpowicdzi:

Ad. 1 Instrukcja Bezpieczenstwa PoZarowego jest w trakcie przygotowywania.

Ad. 2 Zamawiajacy udostgpnia inwentaryzacje obiektu- w zalaczeniu,

Ad 3. Nalezy wykona¢ rowniez inne prace w celu dostosowania instalacji ppoz do stanu zgodnego z
obowigzujacymi przepisami.

Ad. 4. Nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonych $cian w obrgbie hydraniéw oraz malowanie w obrgbie
2m od wykonywanych prac.

Ad 5. Polaczenie pionéw instalacji ppoz na ostatniej kondygnacji wykonaé¢ rurami stalowymi
natynkowo, rury nalezy pomalowac.

Ad. 6. Do podnoszenia cisnienia wody w instalacji zaprojektowaé tylko pompy do celow ppoz.



Ad. 7. Tak nalezy ujaé¢ koszty remontu pomieszczenia hydroforni oraz koszty przystosowania
istniejgcego pomieszczenia na cele ppoz( drzwi ppoz przejscia instalacji przez przegrody, instalacji
elektryczna) oraz projekt i wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej pompy do podnoszenia
cisnienia, wylacznik gléwny i oéwietlenia awaryjne i ewakuacyjne dla calego budynku.

W zwigzku z zapytaniem oferenta Zamawiajagcy wydluza termin skladania ofert do
07.06.2019r. do godz. 10"

Otwarcie ofert nastapi 07.06.2019r. godz. 10" w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Armii
Krajowej 5, 96-300 Zyrardéw pok. Nr 7.

L
. Zyrardow Spotka 2 0.0.
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