skos pod schodami wykoriczyé warstwami
— folia paroprzepuszczalna
— stelaz pod pfyty G—K

— pfyta 0SB 6 mm
— pfyta G—K wodoodporna

|

tem PP A15 Wavin

6m

Unilift KP—=AV 150 Grundfos

studzienka odwadniajgca 2315
pompa zatapialna

h=0,
Z Wpus

rozdzielacze instalacji

ﬂcentra/nego ogrzewania

Biuro Projektowe "OWIiS" Grzegorz Gluszczyk

ul.Puttuska 30, 06-456 Ojrzen

e-mail: grzegorz.gluszczyk@wp.pl tel. 668-050-429

kanalizacji sanitarnej

PP 232 wtgczy¢ do
poprzez syfon

przewodd tfoczny

Opracowanie:  [PROJEKT BUDOWLANY Faza projektu:
Instalacji centralnego ogrzewania PB
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Adres inwestycji: [96-300 Zyrardéw ul. Kosciuszki 20 Skala:
dz. nr ewid. 4177/1 obreb 0004 1:25
Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa Data:
ul.Kosciuszki 20 28.01.2018
96-300 Zyrardéw
Tytutrysunku: | Pomieszczenie wezta cieplnego. Nr rys: 4
Projektowat : Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Grzegorz Gluszczyk |MAZ/0254/PWQOS/10

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Sprawdzit :
mgr inz. Ryszard Najda

Nr uprawnien Podpis

MAZ/0453/PBS/15

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych




